
附件 1

采购需求明细表

序号 项目及品种名称 预算科目 规格型号
质量
技术
标准

计量
单位

采购
数量

备注

一
医护人员工作服及医用

纺织品采购

2025 年医疗服务支

出被服购置费项目
/ / / /

1 床单/床笠 /
≥

160cm*250cm

颜色：浅绿色、蓝色

要求：材质柔软透气、耐用易清洁

消毒且符合相关安全标准，不起球、

不掉色、不缩水，适配我院床单位

规格尺寸

条 180

2 被套 /
≥

160cm*220cm

颜色：浅绿色、蓝色

要求：材质柔软透气、耐用易清洁

消毒且符合相关安全标准，不起球、

不掉色、不缩水，适配我院床单位

规格尺寸

个 180



3 枕套 / ≥70cm*50cm

颜色：浅绿色、蓝色

要求：材质柔软透气、耐用易清洁

消毒且符合相关安全标准，不起球、

不掉色、不缩水，符合要求规格尺

寸

个 180

4 枕芯 / ≥60cm*40cm

颜色：蓝色、白色

要求：外表材质及填充物柔软透气、

耐用易清洁消毒且符合相关安全标

准，符合要求规格尺寸

个 85

5 被芯 /
≥

150cm*210cm

颜色：蓝色

要求：外表材质及填充物柔软透气、

耐用易清洁消毒且符合相关安全标

准，不起球、不掉色、不缩水，适

配我院床单位规格尺寸

个 90

6 床褥 /

≥

100cm*200cm、

110cm*200cm

颜色：蓝色

要求：外表材质及填充物柔软透气、

耐用易清洁消毒且符合相关安全标

准，不起球、不掉色、不缩水，适

配我院床单位规格尺寸

个 85

7 病员服 /

要求：面料舒适透气、吸湿排汗、

耐磨耐洗且易消毒，符合医用卫生

安全标准，不起球、不掉色、不缩

水，款式设计、颜色及功能需符合

我方要求，尺码覆盖全员体型，保

证合身。

套 300



8 分体护士工作服（夏季） /

要求：面料舒适透气、吸湿排汗、

耐磨耐洗且易消毒，符合医用卫生

安全标准，不起球、不掉色、不缩

水，款式设计、颜色及功能需符合

我方要求，尺码覆盖全员体型，保

证合身。

套 230

9 分体护士工作服（冬季） /

要求：面料舒适透气、吸湿排汗、

耐磨耐洗且易消毒，符合医用卫生

安全标准，不起球、不掉色、不缩

水，款式设计、颜色及功能需符合

我方要求，尺码覆盖全员体型，保

证合身。

套 200

10 刷手衣（男） /

要求：面料舒适透气、吸湿排汗、

耐磨耐洗且易消毒，符合医用卫生

安全标准，不起球、不掉色、不缩

水，款式设计、颜色及功能需符合

我方要求，尺码覆盖全员体型，保

证合身。

套 40

11 刷手衣（女） /

要求：面料舒适透气、吸湿排汗、

耐磨耐洗且易消毒，符合医用卫生

安全标准，不起球、不掉色、不缩

水，款式设计、颜色及功能需符合

我方要求，尺码覆盖全员体型，保

证合身。

套 40



12 护士鞋（夏） /

要求：需满足防滑、易清洁消毒，

材质柔软透气、款式、颜色、尺码

符合我方要求。

双 80

13 护士鞋（冬） /

要求：需满足防滑、易清洁消毒，

材质柔软透气、款式、颜色、尺码

符合我方要求。

双 70

14 拖鞋 /

要求：需满足防滑、易清洁消毒，

材质柔软透气、款式、颜色、尺码

符合我方要求。

双 40

15 护士帽 /
要求：款式设计、颜色及功能需符

合我方要求
顶 60

16 医生白大褂（长袖/短袖） /

要求：面料舒适透气、吸湿排汗、

耐磨耐洗且易消毒，符合医用卫生

安全标准，不起球、不掉色、不缩

水，款式设计、颜色及功能需符合

我方要求，尺码覆盖全员体型，保

证合身。

件 63



附件 2

技术标准和服务要求

一、技术要求

（一）服务技术内容及要求

1.产品质量标准：所有纺织品（床单、被套、病员服、

护士工作服等）需符合《GB/T 22844-2009》医用纺织品国

家标准；抗菌率≥90%，色牢度≥4 级，缩水率≤3%，工业洗

涤 100 次后无破损、掉色、起球；护士鞋需符合《GB/T

20991-2007》防滑标准，鞋底防滑系数≥0.5。

2.具体产品要求：病员服、护士工作服要求吸湿排汗面

料，克重≥180g/m²，缝制工艺精细，包边处理良好，无开线、

破损等问题，接缝处双重车缝加固，尺码覆盖 S-XXXL；护士

鞋要求防滑鞋底，摩擦系数≥0.5；床单被套等需适配医院

床型规格。

3.规格尺寸:床单/床笠：约 160cm*250cm，适配医院床

单位规格尺寸;被套：约 160cm*220cm，适配医院床单位规格

尺寸;枕套：约 70cm*50cm，符合要求规格尺寸;枕芯：约

60cm*40cm，符合要求规格尺寸;被芯：150cm*210cm，适配

医院床单位规格尺寸;床褥：100cm200cm、110cm200cm 。

4.颜色：床单/床笠、被套、枕套为浅绿色、蓝色;枕芯

为蓝色、白色;被芯、床褥为蓝色;护士工作服颜色款式按照

现用颜色。



（二）样品要求

1.投标样品要求

（1）样品提交：投标方须提供采购清单中所有品类物

资的实物样品，每样产品至少提供 1 件（套）完整样品；投

标样品应能充分体现产品材质、工艺、规格等核心特性作为

评标重要参考依据；需提供详细的产品信息，包括纤维成分、

生产工艺、洗涤说明等，若投标样品与实际供货产品质量、

技术参数不符，一经查实，将取消投标资格，并追究相关责

任；样品必须为投标产品的实际生产品，不得提供特质样品。

（2）提交要求：未提供样品视为自动放弃投标资格；

中标单位样品将作为最终验收标准封存；未中标单位可在结

果公示后 5 个工作日内取回样品，逾期未取样品，将由采购

方统一处置。

2.首次验收样品要求

中标供货商须在合同签订后 10 个工作日内提交符合合

同约定的所有采购物资品类各 2 件，作为首次验收样品；首

次验收样品材质、工艺、参数、质量标准等必须与投标时提

交的样品完全一致，且需符合合同约定及医用纺织品相关规

范，甲方将对样品进行包括缩水率、起球性能、洗涤色牢度、

穿着舒适度、复核床品规格尺寸等项目在内的全面检测。若

首次验收样品与投标样品不一致或不符合合同约定，中标方

应在收到通知后 7 个工作日内重新提交样品申请复验，仅可

申请一次复验机会，复验仍不合格，我方有权解除合同，并

追求相应违约责任；首次验收样品或后续因复检、补充检测



等产生的相关物流费用均由供应商承担。

（三）实施人员要求

无

（四）生产及安装调试等要求

无

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1.首次验收合格后，中标方在 30 日内完成所有物品交

付。

2.中标方提供产品的各项技术性能指标必须达到合同

和技术文件规定的要求。

3. 交货地点：甘肃省酒泉市

二、服务要求

（一）售后质保等要求

1.质保期限：所有采购物资质保期不低于 1 年（自验收

合格之日起计算）。

2.质保范围：

质量问题：正常使用下，出现面料破损、开线、缩水、

褪色、起球等，供应商免费维修或更换。

功能缺陷：如鞋底脱落、鞋面断裂、床品尺寸不符、缝

制工艺不达标等，供应商无条件退换。

3.售后服务响应：供应商接到质量问题通知后 48 小时

响应，3 个工作日内提供解决方案（维修/退换）；紧急问题

48 小时内到场处理。

4.退换货政策：同一批次产品不合格率≥5%，采购方有



权要求整批退货或换货；因质量问题导致的退换货，供应商

承担全部物流费用。

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于

保密的内容，甲乙双方均有保密义务，不得泄露患者隐私、

医院内部管理数据及合同条款细节，违者承担法律责任。

（三）报价要求

人民币 22 万元内（含税）

（四）其他项目个性化要求

无

三、投标（报价）人资质要求

1.投标人必须具备《中国人民共和国政府采购法》第二

十二条规定的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有

重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其它条件。

2.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任

的能力和经营许可，向采购人提供货物和服务的法人、其他

组织或自然人。



3.遵守军队物资采购管理规定，不得存在违规经营或不

良信用记录（需提供信用中国网站无失信记录证明）。

4.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列

入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中

国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严

重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，

不得参与本项目的政府采购活动。

5.本项目不接受联合投标。

6.投标企业应当具备服务履约的能力

（二）投标人需准备资料要求

无

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

1.首次样品验收

中标供货商须在合同签订后 10 个工作日内提交符合合

同约定的所有采购物资品类各 2 件，作为首次验收样品。我

方将组织验收小组，依据国家医用纺织品相关标准、合同技

术参数及招标文件要求，对样品进行全面检测，检测项目涵

盖缩水率、起球性能、洗涤色牢度、穿着舒适度、复核床品

规格尺寸等。若样品验收合格，该批样品将作为后续批量产

品质量验收的基准封存。若首次验收不合格，中标方应在收

到通知后 7 个工作日内重新提交样品申请复验，仅可申请一

次复验机会，复验仍不合格，我方有权解除合同，并追求相

应违约责任；首次验收样品或后续因复检、补充检测等产生



的相关物流费用均由供应商承担。

2.最终批量验收

供货商按照首次验收合格的样品标准完成批量生产后，

在交付时需同步提交产品质量合格证明文件。我方将对照首

次验收合格样品，对批量产品进行最终验收，核查产品质量、

规格、工艺等是否和样品一致。若发现批量产品存在质量问

题、与样品不符等情况，视为最终不合格，供货商应在 15

个工作日内免费整改或换货，若整改后仍未达到验收标准，

我方有权拒收全部货物，解除合同，并追究违约责任；因质

量问题导致的退换货，供应商承担全部物流费用。

（二）付款方式

中标方需在合同签订前，向甲方缴纳合同总金额的 5%

履约保证金。首次样品验收合格后，支付合同总额的 20%；

待批量产品全部生产完毕并通过最终验收后，支付合同剩余

款项。质保期自最终验收合格之日起计算 1 年，质保期内如

出现质量问题，通标方应按合同约定及时维修、更换。质保

期满，且无质量问题，无息退还履约保证金，若出现质量问

题，甲方有权从履约保证金中扣除相应维修、更换等费用，

不足部分，中标方应在接到通知后及时补足。首次验收合格

后，中标方在 30 日内完成所有物品交付，若供货商延迟交

货，需按日支付 0.1%违约金，出现质量问题的，采购方有权

终止合同并索赔。

（三）现场踏勘等信息

无



（四）其他信息

无
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